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Modul €8

Subministrament de porta doble de xapa bi enrasada, marc d’alumini lacat en blanc amb
burlet perimetral d’estanqueitat i perfil de tancament en alumini, fulla prefabricada en xapa
d’acer galvanitzat amb imprimacié epoxid i lacada al forn amb laca de poliéster de 25 micres,
aillament interior de 60 mm a base de poliureta injectat (PUR) de densitat +/- 42 kg/m3.
Reaccid al foc Bs2d0. Color blanc pirineu.Gruix=60mm. Tanca Magnética. Amb espiell.
Manetes i frontisses: Inoxidable. Burlet guillotina. Les portes han estat dissenyades per la seva
aplicacid en sales blanques. Fabricades amb panell sandwich amb xapa metal-lica i anima de
poliureta, amb un gruix total de 60 mm.

Per la unié entre les portes i les parets verticals es disposara d’un marc perimetral. La tarja o
dintell que s’instal-lara sobre les portes fins arribar a I'algada de tota la instal-lacio, es
realitzara amb panel sandwich de les mateixes caracteristiques que la resta dels tancaments.
Tots els elements que composen les portes estan dissenyats per facilitar la seva neteja (pany,
frontisses).

Les portes previstes pel S.A.S estaran enclavades entre elles (enclavament electromagentic
amb microruptor amb tot el cablejat electric i excloent conexions eléctriques i control
cerebral) tot integrat en porta. Amb semafor amb pulsador totalment integrat en porta i
enrassat al marc d'aquesta, composat per dos llums i boté d'obertura (vermell+verd+botd) per
a situacions de portes enclavades en estat inicial. Incloent cablejat electric. Conjunt de 2
pulsadors d'emergeéncia a muntar en porta i semafor especial control d'accés amb polsador.
Les portes incorporaran molla per tancament hidraulic 80 kg amb retencid a 902.La porta
haura haura d'incorporar la connexié al lector d'entrada (proveit pel contractista
d'instal-lacions) i que caldra connectar a la tanca magnetica de la porta. Porta S.A.S. Sala
Cultius.

Modul C8

Subministrament de porta doble de xapa bi enrasada, marc d’alumini lacat en blanc amb
burlet perimetral d’estanqueitat i perfil de tancament en alumini, fulla prefabricada en xapa
d’acer galvanitzat amb imprimacié epoxid i lacada al forn amb laca de poliester de 25 micres,
aillament interior de 60 mm a base de poliureta injectat (PUR) de densitat +/- 42 kg/m3.
Reacci6 al foc Bs2d0 i EI60 minuts. Color blanc pirineu.Gruix=60mm. Tanca Magnética. Amb
espiell. Manetes i frontisses: Inoxidable. Burlet guillotina. Les portes han estat dissenyades per
la seva aplicacio en sales blanques. Fabricades amb panell sandwich amb xapa metal-lica i
anima de poliureta, amb un gruix total de 60 mm.

Per la unid entre les portes i les parets verticals es disposara d’'un marc perimetral. La tarja o
dintell que s’instal-lara sobre les portes fins arribar a I'algada de tota la instal-lacid, es
realitzara amb panel sandwich de les mateixes caracteristiques que la resta dels tancaments.
Tots els elements que composen les portes estan dissenyats per facilitar la seva neteja (pany,
frontisses).

Les portes previstes pel S.A.S estaran enclavades entre elles (enclavament electromagéntic
amb microruptor amb tot el cablejat eléctric i excloent conexions eléctriques i control
cerebral) tot integrat en porta. Amb semafor amb pulsador totalment integrat en porta i
enrassat al marc d'aquesta, composat per dos llums i boté d'obertura (vermell+verd+botd) per
a situacions de portes enclavades en estat inicial. Incloent cablejat electric. Conjunt de 2
pulsadors d'emergéncia a muntar en porta i semafor especial control d'accés amb polsador.
Les portes incorporaran molla per tancament hidraulic 80 kg amb retencid a 902.La porta
haura haura d'incorporar la connexié al lector d'entrada (proveit pel contractista
d'instal-lacions) i que caldra connectar a la tanca magnética de la porta. Porta S.A.S. Sala
Cultius amb resisténcia al foc EI60.
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Modul C8

Block de porta interior tecnica abatible, de fusta, per a edifici d'Us public, d'una fulla, llisa, de
203x92,5x3,5 cm, compost per anima de tauler aglomerat de particules, acabat lacat en color
blanc en les seves cares i caires, bastidor de tauler de fibres tipus MDF (tauler de DM) i
bastiment de fusta de pi; sobre bastiment de base de pi pais de 90x35 mm. Inclis pomel-les,
maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de penjar i escuma de poliureta per a
reomplert de la folganga entre bastiment de base i bloc de porta. El preu inclou la col-locacié
en obra del bastiment de base, fixat amb cargols. Portes sala PCR i post PCR. 2/uts
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